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Hauptleitung

Ladestation

gemeinsame Messung

GRÖSSE Beab ZEICHN.NR. REV.

J. Klatzka 1.1

MASSSTAB 1:10 12.2023 BLATT 1 VON 1

Messkonzept MK Z1
Kombination Standardbezug / Steuerbare Verbrauchseinrichtung
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Steuerbox zur Reduzierung
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Messstellenbetreiber

z.B. Ladeeinrichtung

Smart Meter Gateway

Modul 1: 
nur bei gemeinsamer Messung
Wohnung und Ladeeinrichtung

Steuerleitung

min. 2x3x0,6mm²
Wenn technisch möglich Ethernet EE-Bus 


