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Datenleitung mit
RJ45 Buchse

APZ

Hauptleitung

Datenleitung zur SteuVE oder zum Energiemanagment

z.B. Ladeeinrichtung, Warmeanlage

Steuerleitung zur SteuVE oder zum Energiemanagment @

Empfehlung:
0,75 bis 2,5mm? (z.B. LIYCY-JZ)
Aderbelegung ist am Zahlerplatz zu beschriften!
Wenn technisch méglich Datenleitung mit RJ45 Buchse
Sperrrelais plombierbar fiir Ethernet EE-Bus

fur EVU Kontakt

SchlieRerkontakt geschlossen = Freigabe

Smart Meter Gateway

Modul 2:

eigene Messung

fur steuerbare
Verbrauchseinrichtung

Steuerbox zur Reduzierung

Ladestation

/\f\\\\\ eigene Messung

AllgauNetz Messkonzept MK Z3

Kombination Standardbezug /

Der Leltungsverbund Steuerbare Verbrauchseinrichtung (SteuVE)
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